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1.  ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗ 
 
 
 
 

Λέβητας συμπύκνωσης με:  
 
 

Βαλβί δα αερί ου μεταβαλλόμενης ι σχύος που περι λαμβάνει  
και  ανεμι στήρα 24 V  

 
Ηλεκτρονι κή κάρτα με επεξεργαστή και  νέα οθόνη 

LCD  
 

Αυτοδι άγν ωση 
 

Τεχνολογί α συμπύκνωσης με ανοξεί δωτο 
χάλυβα 

 
 
 

Ορολογί α:  
MIRA GREEN : Εμπορι κό όνομα 

14 /18 / 24 / 30 / 35 : Ι σχύς σε Kilowatt 
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1.1 ΓΚΑΜΑ 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 KW 18 KW 24 KW 30 KW 35 KW 
Combi   2-24 2-30 2-35 

Combi Top   2-24 Top 2-30 Top 2-35 Top 
System 3-12 3-14 3-24 3-30 3-35 

Heating only 1-12 1-18 1-24 1-30  

14 KW  Natural Gas + LPG 

18 KW Natural Gas + LPG 
 

24 KW Natural Gas + LPG 

35 KW Natural Gas + LPG 

30 KW Natural Gas + LPG 
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1.2 ΟΦΕΛΗ 
 

- Τεχνολογί α υδραυλι κού μπλοκ Mira  

- Πράσι νη τεχνολογί α γι α τον εναλλάκτη θερμότητας  

- Συμπαγές μέγεθος : Ίδι ο με το Mira εκτός από το βάθος τ ων μοντέλων 30 KW & 35 KW (+ 60 mm) 

- Μεγάλη γκάμα ι σχύος και  συστημάτ ων  

- Φι λι κή οθόνη πολλαπλών λει τουργι ών LCD  

- Έλεγχος καύσης. Mini / Maxi (as green) 

- Αυτοδι άγν ωση 

- Ήσυχο σύστημα : Αντι παγωτι κή προστασί α / προστασί α εμπλοκής της αντλί ας & 3-οδης 

- Αξεσουάρ καμι νάδων της MTS 

- Έξ υπνο σετ προεγκατάστασης 

- Εύρος θερμοκρασι ών στην θέρμανση: 25°C έ ως 80°C 

- 3 προσπάθει ες ανάφλεξης και  στην θέρμανση και  στο ΖΝΧ σε περί πτ ωση μη ανί χνευσης φλόγας 
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1.3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 

 

 14 KW 18 KW 24 KW 30 KW 35 KW 

Πλάτος 
(mm) 390 390 

Βάθος 
(mm) 295 355 

Ύψοςt  
(mm) 720 720 H 

D 

W 
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1.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- Κιβώτιο  καυσαερίων 
-2- Καλύμματα καυστήρα 
-3- Αισθητήρας ιονισμού 
-4- Ανοξείδωτος πρωτεύων εναλλάκτης 
-5- Πλαίσιο 
-6- Σιγαστήρας  
-7- Παγίδα συμπυκνωμάτων 
-8- Μανόμετρο 
-9- Πίνακας ελέγχου 
-10- Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 
-11- Σπινθιριστής 
-12- Σύνδεση μείκτη αέρα 
-13- Ανεμιστήρας 
-14- Βαλβίδα αερίου 
-15- Τρίοδη βαλβίδα 
-16- Αντλία 
-17- Ηλεκτρικό κιβώτιο 

4 

6 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

10 

12 

5 

11 

13 

16 

15 

14 

17 
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ΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
 
-1- Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας -16- Βy pass ΚΘ 
-2- Καυστήρας -17- Αποσύνδεση 
-3- Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης -18- Δοχείο διαστολής 
-4- Ηλεκτρόδιο ιονισμού -19- NTC εισόδου 
-5- Βαλβίδα αερίου -20- Καμινάδα 
-6- Σπινθηριστής -21- NTC Ροής 
 -7- Θερμοστάτης υπερθέρμανσης -22- Ηλεκτρικό κιβώτιο 
-8- NTC ΖΝΧ -23- Βαλβίδα εξόδου ΚΘ 
-9- Πλακοειδής εναλλάκτης ΖΝΧ -24- Έξοδος ΖΝΧ 
-10- Διακόπτης ροής -25- Είσοδος αερίου 
-11- 3 οδη βαλβίδα -26- Είσοδος κρύου νερού 
-12- Μανόμετρο -27- Βάνα επιστροφής ΚΘ 
-13- Αυτόματος εξαεριστήρας -28- Ανεμιστήρας  
-14- Αντλία -29-  Σιφόνι  
-15- Βαλβίδα ασφαλείας -30- Έξοδος καυσαερίων 
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ΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑ ΖΝΧ 
 

 
-1- Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας -16- Βy pass ΚΘ 
-2- Καυστήρας -17- Αποσύνδεση 
-3- Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης -18- Δοχείο διαστολής 
-4- Ηλεκτρόδιο ιονισμού -19- NTC εισόδου 
-5- Βαλβίδα αερίου -20- Καμινάδα 
-6- Σπινθηριστής -21- NTC Ροής 
 -7- Θερμοστάτης υπερθέρμανσης -22- Ηλεκτρικό κιβώτιο 
-8- NTC ΖΝΧ -23- Βαλβίδα εξόδου ΚΘ 
-9- Πλακοειδής εναλλάκτης ΖΝΧ -24- Έξοδος ΖΝΧ 
-10- Διακόπτης ροής -25- Είσοδος αερίου 
-11- 3 οδη βαλβίδα -26- Είσοδος κρύου νερού 
-12- Μανόμετρο -27- Βάνα επιστροφής ΚΘ 
-13- Αυτόματος εξαεριστήρας -28- Ανεμιστήρας  
-14- Αντλία -29-  Σιφόνι  
-15- Βαλβίδα ασφαλείας -30- Έξοδος καυσαερίων  
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1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
 
 

Μοντέλο 24 kW 30 KW 35 kW 
Πιστοποιητικό …………………………………………………. 1312-BP-4082 
Κατηγορία απόδοσης………………………………………… **** 
Απόδοση RT 2000 …………….…………………………… Condensation 
Κλάση NoX ………………. 5 
Κατηγορία συσκευής…………….…………………...……. II 2H3P 
Ισχύς εξόδου 80°C /60°C…..…………………..……...….. 7 to 24 kW 9 to 29 kW 10 to 33 kw 
Ισχύς εξόδου 50°C / 30°C ………………………………...… 7 to 26 kW 9 to 32 kW 10 to 36 kw 
Ωφέλιμη ισχύς Κεντρικής θέρμανσης & ΖΝΧ (Qn)…….…... 7,5 to 25 kw 9,4 to 30 kw 10,4 to 34,5 kw 
Ποσότητα ΖΝΧ (T : 30°C) ……………………….………….. 12 l/min 15 l/min 16 l/min 
Ισχύς ζεστού νερού Pn max……………….…………… 24 kw 29 kw 34 kw 
Ελάχιστη ροή λειτουργίας ΖΝΧ…………….……………. 2 l/min 2 l/min 2 l/min 
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας ΖΝΧ…………….……………… 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 
Μέγιστη  πίεση λειτουργίας ΖΝΧ …………..…………..…… 10 bar 10 bar 10 bar 
Θερμοκρασία ΖΝΧ………………………….……………….. 40 to 60 °C 40 to 60 °C 40 to 60 °C 
Θερμοκρασία ΚΘ………………………….…………………. 25 to 80 °C 25 to 80 °C 25 to 80 °C 
Μέγιστη πί εση λειτουργίας ΚΘ……….…………………. 3 bar 3 bar 3 bar 
Ελάχιστη ποσότητα ροής ΚΘ………………….……….. 300 l/h 300 l/h 300 l/h 

Ποσότητα αέρα καύσης……………………….………….. 35 m3/h 36 m3/h 39 m3/h 
Τροφοδοσία……………………………….……………….…………. 230 V single phase 50 Hz 
Κατανάλωση………………………………………..…………. 150 W 
Προστασία…………………………………………….………… IP X4D 
Βάρος….…………………………………………….…………. 37 kg 40 kg ?  kg 
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 Μοντέλο 24 kW 30 KW 35 kW 

Απόδοση στην ονομαστική ισχύ (30°C / 50°C)….………… % 106 % 106 % 
Απόδοση στην ελάχιστη ισχύ (60°C / 80°C)……………… 97,7 % 98,4 % 98,4 % 
Μάζα προϊόντων καύσης…………………….. 10,9 g/s 13,5 g/s 15 g/s 
Θερμοκρασία καπνών (60°C / 80°C) ……………………… 79°C 74°C 66°C 
Θερμοκρασία καπνών (30°C / 50°C)……… 60°C 59°C 50°C 
CO στην ονομαστική ισχύ……………………….…………… ppm 84 ppm  
CO ουδέτερο (EN 483) στην ονοματική ισχύ.…………... ppm 111 ppm  
    
CO2 G20 με το εμπρόσθιο κάλυμμα……………..…………. 9,2 % 9,2 % 9,2 % 

CO2 G25  με το εμπρόσθιο κάλυμμα ………..…………… 9,2 % 9,2 % 9,2 % 

CO2 G31  με το εμπρόσθιο κάλυμμα……..………………. 10 % 10 % 10 % 
    
Φυσι κό αέρι ο G20    
Μεγ. Ποσότητα αερίου………………………………………... 2,65 m3/h 3,17 m3/h  3,65 m3/h 
Ελαχ. Ποσότητα αερίου ……………………..................... 0,79 m3/h 0,99 m3/h 1,16 m3/h 
Ονομαστική πί εση εισόδου………..…………................... 20 mbar 20 mbar 20 mbar 
Περιοριστής……………….……………………..……................. No No No 
Προπάνι ο  LPG G31    
Μεγ. Ποσότητα αερίου………………………………………... 1,94 kg/h 2,33 kg/h 2,68 kg/h 
Ελαχ. Ποσότητα αερίου ……………………..................... 0,58 kg/h 0,73 kg/h 0,85 kg/h 
Ονομαστική πί εση εισόδου………..…………................... 37 mbar 37 mbar 37 mbar 
Περιοριστής……………….……………………..……................. 4,4 mm 4,8 mm 5 mm 
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1.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
 
Ένα κάλυμμα για αισθητική και  για θάλαμο καύσης (FF model) 
 
Για να μετακινήσετε το εμπρόσθιο κάλυμμα : 
 

Ξεκλειδώστε τους δύο σφιγκτήρες και  μετακινήστε το εμπρόσθιο κάλυμμα από το υπόλοιπο περίβλημα. 
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1.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-26- Μανόμετρο 
-27- Κουμπί   ON/OFF 
-28- Κουμπί  ελέγχου ΖΝΧ + θέση OFF.  40°C - 60°C 
-29- Κουμπί  ελέγχου ΚΘ + θέση OFF. 25°C - 85°C or 25°C - 50°C 
-30- Λυχνία εμπλοκής/ Κουμπί  επαναφοράς   
-31- Οθόνη LCD  
-32- Λυχνία Comfort  
-33- Κουμπί  μενού 
-34- - κουμπί  
-35- + κουμπί  
-36- Κουμπί  ρυθμίσεων 

26 31 

28 27 32 30 29 

33 34 35 36 
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1.8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD  
 
-1-   Λειτουργία ΖΝΧ ενεργοποιημένη 
-2-   Λειτουργία  του καυστήρα 
-3-   Λειτουργία ασφαλείας σε ιονισμό  
-4-   Τρόπος ρυθμίσεων μενού N°3 και  N°4 
-5-   Υπερθέρμανση 
-6-   Καθαρισμός καμινάδας  
-7-   Τρόπος ρύθμισης μενού N°5 
-8-   Θερμοστάτης χώρου 
-9-   Αντιπαγωτικό σύστημα 
-10- Λειτουργία ΚΘ ενεργοποιημένη 
-11- Οθόνη 
 
 
 
 
 
1. 9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD 

 
Ρύθμι ση ώρας :  
 
Πιέζοντας το πλήκτρο 36 για πάνω από  5 δευτ. αναβοσβήνει  η ώρα.   
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ώρας πι έστε το κουμπί   + ή –  και  πιέστε το πλήκτρο  36 για 
επιβεβαίωση. 
Μετά για την ρύθμιση των παραμέτρων λεπτών πι έστε τα κουμπιά  + ή – και  πι έστε το πλήκτρο  36 για 
επιβεβαίωση. 
 
Η ώρα έχει  ρυθμιστεί . 

11 
 

9 

8 

2 

3 4 5 6 7 

10 1 

28 27 32 30 29 

33 34 35 36 
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ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α ΖΝΧ :  
 
Η οθόνη δείχνει  αναβοσβήνοντας την θερμοκρασία στόχου για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο χρήστης γυρίζει  το 
πλήκτρο ελέγχου 28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λει τουργί α θέρμανσης : 
 
Η οθόνη δείχνει  αναβοσβήνοντας την θερμοκρασία στόχου για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο χρήστης γυρίζει  το 
πλήκτρο ελέγχου 29.  
 
Μετά εμφανίζεται  η θερμοκρασία προσαγωγής. 
 
 
 
 
 
 

Κατά την ζήτηση η οθόνη δείχνει  

Κατά τον τρόπο comfort η οθόνη δείχνει  

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται  στα αριστερά της οθόνης 

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται  στα αριστερά της οθόνης 
 

Ει κόνα θερμοστάτη χώρου 



 - 17 - 

Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα  17 / 75 Έκδοση 1.0UK 

service STM MIRA GREEN 

 
Δεί κτης φλόγας :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λει τουργί α αναμονής :  
 
Οι  διακόπτες ΖΝΧ 28 και  Θέρμανσης 29 σε θέση OFF, αλλά το κουμπί  έναρξης ON. 
 
Εμφανίζεται  η ώρα. 
 
Ενεργοποιημένες οι  προστασίες κατά του παγετού και  εμπλοκής της αντλίας  
και  3-οδης. 
 
 
 
Σβήσι μο OFF :  
 
Κουμπί  έναρξης OFF.  
 
Η οθόνη είναι   OFF.  
 
Οι  προστασίες κατά του παγετού και  εμπλοκής της αντλίας  
και  3-οδης δεν είναι  ενεργοποιημένες 

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται  στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης όταν ο καυστήρας 
είναι   ON. 
Δείχνει  δύο πληροφορίες : 
 

- Επίπεδο ισχύος αερίου στο καυστήρα ανάλογα με την ισχύ  
- Λυχνία έναυσης 

Ένδειξη ανάφλεξης 

Επίπεδο ισχύος αερίου 
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1.10 ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Θέ ση : 
 
Στο ηλεκτρικό κιβώτιο 
 
Στοι χεί α : 
 
- Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής. 
- Τύπος αερίου για το οποίο προετοιμάστηκε 
- Σήμανση και  χώρα για την οποία σημάνθηκε 
 
Η κάρτα είναι  κολλημένη εμπρός στο κιβώτιο ελέγχου  
κάτω από το κάλυμμα του λέβητα. 

 Marking 
II : Σήμανση λέβητα για δύο τύπους αερίου 
2E+ : Όλα τα φυσικά αέρια 
3P : Προπάνιο 

 Έξ οδος καυσαερί ων 
C13 : Οριζόντιο τερματικό 
C33 : Κάθετο τερματικό 
C53 :  Τερματικό δίδυμης απόρριψης 

Ηλεκτρι κή προστασί α 

 

Τύπος 
λέβητα 
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2.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
2.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
Ο λέβητας παραδίδεται  με ή χωρίς σετ υδραυλικής εγκατάστασης ανάλογα με τις χώρες σε ένα εξωτερικό κουτί   ( όλες τις χώρες εκτός Ιταλίας και  Ελλάδας) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σετ προεγκατάστασης Βάνες Σωλήνες σύνδεσης 
UK χωρίς 

(με το σετ 1313379) 
Σακουλάκι  στην συσκευασία 
(1313537) 

Σακουλάκι  στην συσκευασία 
(1313539) 

SP / PT Σετ προεγκατάστασης   
IT/GR Σετ προεγκατάστασης   Σακουλάκι  στην συσκευασία 

(1314240) 
FR Σετ προεγκατάστασης   

Στήριγμα κρέμασης 

Βλέπε παράγραφο αξεσουάρ 

Σωλήνες σύνδεσης 

Χάρτινη φόρμα  
εγκατάστασης 

Βάνες 

Άγκιστρο 
τοίχου 
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2.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
 
Χρησιμοποιήστε την συνοδευτική φόρμα για κρέμασμα στον τοίχο 
 
 
 

54 54 54 54

J K L M N

I

J K L M N

32

296

182

289

18,5 21

72
0

65
2

121,5
I

172,5

STM P0003

390

minimum space required 450

STM P0077

 
I  Έξοδος βαλβίδας ασφ. 
J Κατάθλιψη θερμ. 
K  Έξοδος ΖΝΧ 
L  Είσοδος αερίου 
M  Είσοδος κρύου νερ 
N  Επιστροφή θερμ.  
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2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
 
Τοποθετήστε τον λέβητα στον τοίχο επάνω στο στήριγμα. 
 
Πριν να τοποθετήσετε την καμινάδα στον λέβητα είναι  απαραίτητο να 
ρίξετε  ¼ του λίτρου νερό στον σωλήνα καυσαερίων. Έτσι  θα γεμίσει  το 
σιφόνι . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 

I. Βαλβίδα ασφ. Κ/Θ L. Είσοδος αερίου 
J. Κατάθλιψη θέρμανσης M. Είσοδος κρύου νερ. 
K. Έξοδος ΖΝΧ N. Επιστροφή θερμ.  
O . Βρόγχος πλήρωσης (μόνο για UK ) 

I 

J 

O 

L 
M 

N 
K 
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2.5 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 
 
 
Το συμπύκνωμα είναι  το αποτέλεσμα συμπύκνωσης σταγονιδίων νερού που περιέχονται  στα 
καυσαέρια μετά την καύση στους σωλήνες της μονάδας. 
 
Ο σωλήνας από το σιφόνι  (Διαμ. 22 mm) πρέπει  να συνδεθεί  σε αποχέτευση όπως στην 
εικόνα. Ένα εύκαμπτο λάστιχο παραδίδεται  με τον λέβητα 
 
 
Η ποσότητα συμπυκνώματος μπορεί  να φθάσει  τα  2 λίτρα ανά ώρα ; λάβετε υπ’ όψη την οξύτητα 
των προϊόντων συμπύκνωσης  ( Ph κοντά στο 2).  
 
Είναι  απαραίτητη η χρησιμοποίηση υλικού αποχέτευσης συμβατού με προϊόντα συμπύκνωσης. 
 
Ανάλυση συμπυκν ωμάτ ων : 
 
2 < PH < 4 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα : από 500 έως 3000 µs/cm 
Χλωρίδια < 10 mg of CI 
Θείο: Από 50 έως 200 mg/λίτρο του SO4 
Νιτρικά: Από 100 έως 600 mg/λίτρο του NO3  
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2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 230 V & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Κάνοντας την ηλεκτρι κή σύνδεση 
 
Συνδέστε τον ουδέτερο και  την γείωση στο καλώδιο. 
 
Εάν χρησιμοποιείται  θερμοστάτη χώρου ή άλλο εξωτερικό κοντρόλ, μπορούν να 
συνδεθούν στην θέση της γέφυρας S των τερματικών. 
 
Σημ. : Χρησιμοποιήστε κοντρόλ χωρίς τάση ή με τροφοδοσία 24 V. Μην συνδέσετε με 
τροφοδοσία 230 V. 
 
Όλες οι  απαραίτητες ρυθμίσεις για την λειτουργία του θερμοστάτη χώρου 
περιγράφονται  στην παράγραφο All necessary settings for room 
thermostat operations are described in paragraph ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. 
 
 
D :   Συνδετήρας θερμοστάτη χώρου 
F :   Σύνδεση θέρμανσης δαπέδου 
S :  Σύνδεση θερμοστάτη χώρου  
J1 :   Συνδετήρας 230 V  
J12 :  Σύνδεση χρονοδιακόπτη 
T :   Σύνδεση γείωσης 
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2.7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 
2.7.1  Τύπος ομοαξονι κής εξόδου C13 xx και  C33 xx C43 xx 

 
 
Ο σωλήνας εξόδου καυσαερίων είναι  ομόκεντρος : 60 / 
100 (60 mm στα καυσαέρια και   100 mm στον 
φρέσκο αέρα. 
Όλα τα αξεσουάρ είναι  συμβατά με αυτά της MTS. 
 
Χρησιμοποιήστε την συνοδευτική φόρμα για την 
εγκατάσταση του λέβητα.  
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Το σετ καμινάδας παραδίδεται σε κουτί ξεχωριστά από τον λέβητα. 
 
Το βασικό εξάρτημα για απόρριψη  C13 έχει κωδικό 3318073 για 60 / 100 και 3318090 για 80/125. Για άλλη διαμόρφωση είναι 
απαραίτητη η αναφορά στον κατάλογο αξεσουάρ της  MTS. 
 
Μέγιστο μήκος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7.2  Tύπος δί δυμης ομόκεντρης απόρρι ψης C13 xy  C33 xy  C53 xy 
 

   18  24  35 KW 
Τύπος  Διάμετρος LEQ 

C13 60 / 100 0,3 ως 5 m 
C13 80 / 125 0,3   ως 10 m 
C33 80 / 125 0,3  ως  15 m 
C43 60 / 100 0,3  ως  5 m 
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Υπάρχει  επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης απόρριψης καυσαερίων με ξεχωριστούς σωλήνες χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα στην κεφαλή της εξόδου καυσαερίων και  εισάγοντας έναν σωλήνα 
στην  είσοδο αέρα  
που υπάρχει  γι  αυτό τον λόγο.  
Για να χρησιμοποιήσετε την είσοδο αέρα, πρέπει , 
 

- 1.  Να βγάλετε το κάλυμμα λήψης αέρα 
- 2.  Να εφαρμόσετε την φλάντζα που παρέχεται  με 

τον λέβητα, στην κεφαλή  
- 3. Να τοποθετήσετε το διάφραγμα, εάν είναι  

απαραίτητο στον σωλήνα ή στην γωνία 
- 4.  Να βάλετε την άκρη του σωλήνα μέχρι  το 

κατώτερο σημείο (δεν είναι  απαραίτητη η χρήση του 
δακτυλίου) 

     5. Να εισάγετε την κεφαλή της γωνίας        στην 
τρύπα εισόδου αέρα στον λέβητα και  να την σφίξετε  
 

Εάν οι  δύο γωνίες βρίσκονται  στην ίδια οπίσθια κατεύθυνση και  
αν χρειάζεται  να μειώσετε το απαιτούμενο διάστημα, η ελάχιστη 
απόσταση των 230 mm μπορεί  να μειωθεί  κόβοντας 
προσεκτικά την γωνία κάτω  από την είσοδο αέρα κατά 25 
mm.  
Στην ειδική περίπτωση όπου η σύνδεση είναι  με ξεχωριστούς 
σωλήνες και  όταν ο λέβητα είναι  τοποθετημένος με την ελάχιστη 
απόσταση των  6 cm από τον τοίχο, κάντε μια τρύπα 10 cm 
, έτσι  ώστε να αποκτήσετε καλύτερη συναρμολόγηση μεταξύ της 
γωνίας φρέσκου αέρα και  του σωλήνα έξω από τον τοίχο. Βλέπε 
διάγραμμα). 
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3.  ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟ ΓΚΡΟΥΠ 
 
 
 
 
 

1. Βαλβίδα ασφαλείας 
2. Μηχανοκίνητη τρίοδη βαλβίδα 
3. Βάνα πλήρωσης  
4. Αντλία με αυτόματο εξαεριστήρα 
5. Κινητήρας 3-οδης 
7. Δευτερεύων εναλλάκτης θερμότητας 
8.  Διακόπτης ροής 
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3.1 ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 
 
 
 
Θέ ση :  Είναι  τοποθετημένη στο κύκλωμα επιστροφής και  στερεωμένη στο δεξί  υδραυλικό μπλοκ.  
 
 
 
 
 
 
 
Για την αντικατάσταση του κινητήρα, δεν είναι  απαραίτητη η εκκένωση του λέβητα αλλά είναι  αρκετή η αφαίρεση της φουρκέτας αφού αποσυνδέσετε την 
τροφοδοσία. 
 
 
 
 
Στοι χεί α : 
 
Ηλεκτρική τροφοδοσία : 230 V 
2-1: τροφοδοσία ΖΝΧ : 9,5 KOhms 
2-3: τροφοδοσία θέρμανσης : 9,5 KOhms 
Χρόνος κίνησης από ΖΝΧ σε θέρμανση : 6,5 s 
Χρόνος κίνησης από θέρμανση σε ΖΝΧ: 4,5 s 
 

1 2 3

STM P0025



 - 29 - 

Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα  29 / 75 Έκδοση 1.0UK 

service STM MIRA GREEN 

 
Λει τουργί α : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΚΚΚΟΟΟΛΛΛΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   :::      
   
Μετά από  21 ώρες χωρίς λειτουργία, ο επεξεργαστής οδηγεί  την βαλβίδα στην  αντίθετη θέση για να αποτρέψει  το κόλλημα. 
 

Όταν ο λέβητας είναι  ON ή μετά από   μία  επαναφορά η 
βαλβίδα βρίσκεται  σε θέση  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά την 
διάρκεια της κίνησης της βαλβίδας, ο καυστήρας και  η 
αντλία σταματούν. 
 
Στην Καλοκαιρινή χρήση 
 
Η 3οδη παραμένει  στην κατάσταση ΖΝΧ μέχρι  να ξεκινήσει  η 
λειτουργία κατά του κολλήματος. 
 
Στην Χειμερινή χρήση 
 
Μετα από ζήτηση ζεστού νερού , η 3οδη μένει  στην ΘΕΣΗ ΖΝΧ 
μέχρι  την εντολή του θερμοστάτη χώρου ή την λειτουργία 
κατά του κολλήματος. 
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3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ  BY PASS 
 
Θέ ση : 
 
Ενσωματωμένο στο αριστερό υδραυλικό μπλοκ. 
Ένας χάλκινος σωλήνας παρακάμπτει  την προσαγωγή στο δεξί  μπλοκ, 
Η άλλη λειτουργία είναι  να εξασφαλίσει  μία αντεπιστροφή λόγω της θερμοροής 
 
Το by-pass είναι  ενεργό και  στο ΖΝΧ και  στην Θέρμανση 
 
 
 
 
Κατεύθυνση συναρμολόγησης By-pass   
 
 
 
 
 
 
 

STM P0058

STM P0059

Πρόσβαση στο  by-pass 
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3.3 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 
 
Θέ ση : 
 
Εγκατεστημένη στο κύκλωμα επιστροφής και  στερεωμένη στο υδραυλικό μπλοκ.  
 
Στοι χεί α : 
 
GRUNDFOS UP 15/50 για τα  24 kW 
GRUNDFOS UP 15/60 για τα  30 kW 
Πυκνωτής : 2 µF 
Αντλία δύο ταχυτήτων με τροφοδοσία 230 V μία φάση 50 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΛΛΛΛΛΛΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΛΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑ:::      
   
Μετά από 21 ώρες δίχως λειτουργία, ο επεξεργαστής ξεκινά την αντλία για 20 sec. 
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NCB  watertight By-Pass Pump 15/50

NCB  actif By-Pass Pump 15/50

(Ανάλογα με τις χώρες) 

NCB watertight By-Pass pump 15/50 
 
NCB active By-Pass pump 15-50 

Λει τουργί α : Η πλακέτα PCB οδηγεί  την αντλία κυκλοφορίας μέσω 
δύο ρελέ (230V). Ένα για ξεκίνημα και  σταμάτημα της αντλίας και  το 
άλλο για επιλογή χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας.  
Στην λειτουργία ΖΝΧ η αντλία λειτουργεί  με την υψηλή ταχύτητα.  
Στην λειτουργία θέρμανσης η ταχύτητα ρυθμίζεται  από την τοποθέτηση 
στην οθόνη και  την αξία του αισθητήρα NTC κατάθλιψης.   
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 Λει τουργί α :  
 

 
Κατ άσταση λέβητα Κατ άσταση αντλί ας 

Ανάγκη ζεστού νερού Υψηλή ταχύτητα 
Αντιπαγωτικό  Υψηλή ταχύτητα 
Αντικολλητική αντλίας Υψηλή ταχύτητα 
Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου ανοικτός+ τέλος μετακυκλοφορίας Σταματημένη 
Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου ανοικτός + μετακυκλοφορία (ακόμη και  συνεχής) Υψηλή ταχύτητα 
Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου κλειστός Υψηλή ταχύτητα 
Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου ανοικτός + τέλος μετακυκλοφορίας Σταματημένη 
Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου ανοικτός + μετακυκλοφορία (ακόμη και  συνεχής) Χαμηλή  ταχύτητα 
Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλειστός + καυστήρας OFF Χαμηλή ταχύτητα 
Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλειστός + NTC Προσαγωγής– NTC επιστροφής > 20°C Υψηλή ταχύτητα 
Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλειστός + NTC Προσαγωγής – NTC επιστροφής <18°C Χαμηλή ταχύτητα 

 
GV = Υψηλή ταχύτητα στην κατάσταση επι λογής 
ADJ = Ρυθμι ζόμενη ταχύτητα στην κατάσταση επι λογής  

          
         Μετά κυκλοφορί α αντλί ας 

Κατ άσταση λέβητα Θέ ση βάνας εκτροπής Χρονι σμός μετακυκλοφορί ας  
Πριν το άνοιγμα του θερμοστάτη Θέση θέρμανσης Ανάλογα με την επιλογή παραμέτρου 
Τέλος κύκλου θέρμανσης  Θέση θέρμανσης 2 min 
NTC κατάθλιψης > Επιλογή θερμοκρασίας θέρμανσης>4°C Θέση θέρμανσης  ON συνεχώς 
Τέλος κύκλου  comfort Θέση ΖΝΧ 30 s 
NTC ΖΝΧ > 61°C Θέση ΖΝΧ ON  συνεχώς 
Τέλος αντιπαγωτικής λειτουργίας Θέση ΖΝΧ 2 min 
Εμπλοκή λόγω απουσίας κυκλοφορίας Θέση θέρμανσης 40 sec 
Εμπλοκή λόγω απουσίας φλόγας ή υπερθέρμανσης Θέση θέρμανσης 2 min 
Θερμοστάτης θέρμανσης δαπέδου Θέση θέρμανσης Μέχρι  την εξάλειψη του σφάλματος 
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3.4 ΦΙΛΤΡΑ 
 
ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Θέ ση : 
 
Το φίλτρο κεντρικής θέρμανσης είναι  τοποθετημένο μεταξύ της σφαιρικής 
βάνας ¼ και  του ορειχάλκινου συνδετήρα στο δεξί  υδραυλικό μπλοκ. 
 
 
 
 
ΦΙΛΤΡΟ ΖΝΧ 
 
Θέ ση : 
 
Είναι  τοποθετημένο στον διακόπτη ροής ΖΝΧ 
 

Φί λτροΖΝΧ 

Φί λτρο κεντρι κής  
θέρμανσης 
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3.5 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΖΝΧ & ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 
 
Θέ ση : 
 
Στερεωμένος με δύο συνδετήρες στον κορμό του δεξιού υδραυλικού μπλοκ.  
 
 
 
Περι γραφή : 
 
-1- Φίλτρο ΖΝΧ 
-2- Ρυθμιστής ροής 
-3- Πιστόνι  
-4- Ρελέ  
 

2 clips 

3 

4 

1 

2 
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Ρυθμιστής ροής 

 
 

Στοι χεί α : 8 L/min    για τα  24 kW  (κόκκινο χρώμα) 
 

 10 L/min  για τα  30 kW  (άσπρο χρώμα) 
 
    12 L/min για τα  35 KW  
 
 
 
 
 

Μαγνητικό πιστόνι  
 
 

Στοι χεί α :  Τράβηγμα  > 2l/min 
Ελάχιστη πίεση : 0,2 b 

 
 
 
 
 
 
 

Ρελέ 
 

STM P0037

Ρελέ 

Μαγνητικό  
πιστόνι  

24 kW 
30 kW 

Θέ ση 
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3.6 ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Θέ ση : Στο θάλαμο καύσης 
 
Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται   : 
 
Οι  σπείρες κατασκευάζονται  από λείους στρόγγυλους ανοξείδωτους σωλήνες “316 L” (Ø 18 
mm, e = 0,8 mm), κεκλιμένους , μετά επιπεδοποιημένους και  συνδεμένους μεταξύ τους ανα 
6 mm με σκοπό την εξασφάλιση μέγιστης θερμικής εναλλαγής με μεταγωγή. 
Οι  σπείρες σφραγίζονται  ώστε να εξασφαλιστεί  ένας ομοιόμορφος έλικας (1,5 έως 2 mm). Οι  σωλήνες 
συναρμολογούνται  μεταξύ τους σε σειρά / παράλληλα 2 ανά 2 και  συνδέονται  στον συλλέκτη νερού. 
 
Οι  συνδέσεις εισόδου και  εξόδου νερού γίνονται  χρησιμοποιώντας τον συλλέκτη νερού, συνδετήρες και  
δακτυλίδια. 
The heat exchanger is fastened to a plastic gas outlet fitted with a seal. 
Η φάση συμπύκνωσης πραγματοποιείται  όταν η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι  χαμηλότερη των 
50°C/55°C. 
Η συνολική απόδοση στην έξοδο καυσαερίων είναι  περίπου 97% επί  της μεικτής CV με 
θερμοκρασία νερού εισόδου  70°C με DT 30°C και  υψηλότερη του 105 % της μεικτής CV σε 
θερμοκρασία νερού εισόδου 30°C. 
Η απόδοση είναι  σταθερή σε όλο το εύρος διαμόρφωσης. 
 
Στοι χεί α : 
4 εκδόσεις : 
12 KW : 3 σωλήνες 
18 KW : 3 σωλήνες + 1 σωλήνας 
24 KW : 3 σωλήνες + 1 σωλήνας 
30 KW : 4 σωλήνες + 1 σωλήνας 
35 KW : 5 σωλήνες + 1 σωλήνας 
 

Ement after coiling and high 
pressure hydro forming process 
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3.7 ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ  
 
Θέση : 
Μεταξύ του αριστερού και δεξιού υδραυλικού μπλοκ 
 
Στοιχεία : 
 
24 KW : 14 Πλάκες 
30 KW : 16 Πλάκες 
35 KW : 24 Πλάκες s 
 
 
Προσέξτε όταν βγάζετε τον εναλλάκτη : A > B  
 

A  : πλευρά του  αρι στερού υδραυλι κού μπλοκ (βαλβίδα ασφαλείας) 
B  : πλευρά του  δεξι ού υδραυλι κού μπλοκ (τρίοδη βαλβίδα) 

 
 
 

 
 

B A 
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3.8 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  
 
Θέ ση:    Μέσα στο πλαίσιο στο πίσω μέρος του λέβητα. 
 
Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται   :  Δύο μέρη που χωρίζονται  από ελαστική μεμβράνη και  μία βαλβίδα. 
 
Στοι χεί α:  
 
 
 βαλβί δα 

24 KW model 
 
Μεγ. χωρητικότητα : 6 litres 
Πίεση προφόρτισης : 1 bar 
Μέγιστη πί εση : 3 bars 

30 & 35 KW model 
 
Μεγ. χωρητικότητα : 7 litres 
Πίεση προφόρτισης : 1 bar 
Μέγιστη πί εση : 3 bars 
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3.9 ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ NTC  
 
Θέ ση : 
 
Ένα στην επιστροφή του κυρίως εναλλάκτη (πράσινα καλώδια) (1) 
 
Ένα στην κατάθλιψη του κυρίως εναλλάκτη (μοβ καλώδια) (2) 
 
Στοι χεί α : 
 
Ίδια και  τα δύο 
Τεχνολογία θερμοεπαφής 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Αντίσταση 
(k) 

0 27 
10 17 
20 12 
25 10 
30 8 
40 5 
50 4 
60 3 
70 2 
80 1,5 

1 

2 
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3.10 NTC ΖΝΧ 
 
Θέ ση : 
 
Μέσα στο μπλοκ ζεστού νερού χρήσης 
 
 
 
Στοι χεί α : 
 
Όπως τα πρωτεύοντα NTC αλλά στην ροή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Αντίσταση 
(k) 

0 27 
10 17 
20 12 
25 10 
30 8 
40 5 
50 4 
60 3 
70 2 
80 1,5 



 - 41 - 

Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα  41 / 75 Έκδοση 1.0UK 

service STM MIRA GREEN 

 
3.11 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Θέ ση : 
Στερεωμένος με συνδετήρες στον σωλήνα κατάθλιψης του κυρίως εναλλάκτη 
 
Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται   : 
 
Διακόπτης θερμοεπαφής 
 
Στοι χεί α : 
 
Θερμοκρασία αποκοπής : 105°C +- 4°C 
 
Θερμοκρασία επανοπλισμού : 80°C + 10°C -12°C 
 
Λει τουργί α : 
 
Ο έλεγχος υπερθέρμανσης του λέβητα πραγματοποιείται  με την ανάγνωση του σήματος του 
θερμοστάτη υπερθέρμανσης, στην σειρά με την τροφοδοσία της βαλβίδας αερίου. Όταν η 
επαφή είναι  ανοικτή, τα πηνία των ρελέ της βαλβίδας αερίου δεν τροφοδοτούνται  και  ο 
λέβητας πάει  σε μη αναστρέψιμη εμπλοκή μετά από 3 sec (01 κωδικός σφάλματος), 
ακόμη και  με τον καυστήρα σβηστό. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί  ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ για 
20 δεύτερα και  ο κυκλοφορητής για 2 λεπτά. 
 

105°C 

Θερμοστάτης υπερθέρμανσης 
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3.12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 
 
Θέ ση : 
 
Στερεωμένος με συνδετήρα στο δεξί  υδραυλικό μπλοκ τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη θερμότητας. 
 
Στοι χεί α : 
 
Κλειστή επαφή > 0,8 b  
Ανοικτή επαφή < 0,8 b 
 
Λει τουργί α : 
 
Κατά την διάρκεια μίας διαδοχής ξεκινήματος το  PCB ελέγχει  την ροή και  την πίεση του νερού στο 
πρωτεύον κύκλωμα. 
 
Αν η πί εση που μετριέται  είναι  κάτω από 0,8 b μετά το ξεκίνημα του κύκλου, ο λέβητας πάει  σε 
κατάσταση εμπλοκής μετά από έλεγχο  40 δευτερολέπτων. Το σφάλμα  E02 (κωδικός σφάλματος) 
εμφανίζεται  στην οθόνη. 
 
Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας, πέσει  η πίεση κάτω από 0,8 b εμφανίζεται  το σφάλμα E 02 στην 
οθόνη και  ο λέβητας πηγαίνει  σε κατάσταση αναμονής. 
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4.  ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ 
4.1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ 
 

4.11   HONEYWELL  
 
Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται   :  
  
Βαλβίδα αερίου  HONEYWELL VK 41105 V 
 
Στοι χεί α :  
 
Ηλεκτρική τροφοδοσία : 230 v , 50 mA, 2 καλώδια + γείωση 
Θερμοκρασία λειτουργίας  : 0-60°C 
Delta Pmax : 5 mb – 3 m3/h 
Μεγ. πί εση = 60 mb 
Εύρος εισερχόμενης πί εσης λειτουργίας: 

- 1,5 / 20 mb, μεγ. πί εση = 30 mb 
- 2 / 37 mb , μεγ. πί εση = 45 mb 

Χυτός κορμός αλουμινίου 
 
 

230 VOLTS EV2 

230 VOLTS EV1 1
2

3
4

5
P

in
 n

um
be

r

STM P0085

Πηνί ο ασφαλεί ας 
βαλβί δας 
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Λει τουργί α : 
 
OFF : 
Καμία ζήτηση ; 
 
Τα δύο πηνία ασφαλείας της βαλβίδας αερίου V1 και  V2, είναι  κλειστά. 
Η δράση του ελατηρίου πάνω από το διάφραγμα κρατά την βαλβίδα κλειστή. 
 
 
 
 
ON : 

Ζήτηση θέρμανσης ή ΖΝΧ. Τροφοδοτείται  ο ανεμιστήρας 
 
Τα δύο πηνία ασφαλείας V1 και   V2 ανοίγουν. 
Μια υποπί εση A Pv δημιουργείται  στην κεφαλή του venturi. Η πί εση P1 εφαρμόζεται  κάτω από 
το διάφραγμα. 
 
 
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ : 
Με την δράση της πί εσης P1, η βαλβίδα ανοίγει . 
Η πί εση P3 αυξάνεται . 
Το αέριο εισέρχεται  στο venturι  λόγω της υποπί εσης Pv. 
Στην περίπτωση αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα, οι  πι έσεις PV, P3 και  P1 αλλάζουν 
αναλόγως με τον ρυθμιστή και  έτσι  διατηρούν την πί εση P2 = 0 

P3>
0 

P2=
0 

P1 
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4.2 ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ 
 
Θέ ση :  Στερεωμένος με δύο  βίδες στον θάλαμο καύσης 
 
Data : Είσοδος 230 v 
 Τροφοδοσία εξόδου : 14 KV 
 
4.3  ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 
 
Θέ ση :  Στερεωμένος στον πρωτεύοντα εναλλάκτη. 
 
Δομή : 
 
-1- Καυστήρας   -4- Σφράγισμα σιλικόνης 
-2- Ηλεκτρόδια ανάφλεξης -5- Σφράγισμα ινών 
-3- Μονωτικό υλικό -6- Αισθητήρας ιονισμού 
 
Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται   : 
 
Ο ανοξείδωτος κυλινδρικός καυστήρας “furigas” περιλαμβάνει  : 

Ένα διάτρητο εξωτερικό κέλυφος (μικρής διαμέτρου) πάνω στο οποίο πραγματοποιείται  η 
καύση.  

Ένα διάτρητο εσωτερικό κέλυφος (μεγάλης διαμέτρου) για την ισορροπία της ροής 
Ένα στήριγμα στερέωσης στο κάλυμμα 

Το κάλυμμα του καυστήρα είναι  από χυτό αλουμίνιο και  επίσης σφραγίζει  τον θάλαμο καύσης. 
Ο καυστήρας είναι  σχεδιασμένος για μία ονομαστική λειτουργία με περί σσει α αέρα μεταξύ 
20 % και  30 % όταν είναι  στην εγκατάσταση, I  9,2 % +- 0,5% του CO2 στο G20 
ή 10 % +- 0,5 % για G31 (με το εμπρόσθιο κάλυμμα), σε όλο το εύρος διαμόρφωσης. Όταν 
αφαιρείτε το εμπρόσθιο κάλυμμα αφαιρέστε ένα 0,3 % από τις τιμές. 

2 

3 

4 

5 

1 
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4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Θέ ση :   Στερεωμένο στον καυστήρα με μία βίδα 
 
Λει τουργί α : 
 
Το ηλεκτρόδιο ιονισμού λειτουργεί  μέσω ενός κυκλώματος ανίχνευσης ρεύματος ιονισμού. 
Η διακοπή του ηλεκτροδίου ιονισμού στην γείωση προκαλεί  μία αναμονή ασφαλείας και  
προειδοποίηση με τον κωδικό A03 και  μετά από 3 προσπάθειες ξεκινήματος με 
τον κωδικό  E 04 στην οθόνη. 
Το ελάχιστο ανιχνεύσιμο ρεύμα είναι  1 µA (το κύκλωμα δεν είναι  πολωμένο). 
 
Στοι χεί α : 
Υλικό Kanthal  
΅Ελάχιστο ρεύμα ιονισμού : 1µA 
 
4.5  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
 
Θέ ση :   Στερεωμένο στον καυστήρα με μία βίδα 
 
Λει τουργί α : 
 
Ο καυστήρας αναφλέγεται  από μία σειρά σπινθήρων μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων πάνω 
στο κύλινδρο του καυστήρα. 
Οι  σπινθήρες δημιουργούνται  από τον αναφλεκτήρα ο οποίος βρίσκεται  δίπλα από 
τον εναλλάκτη, και  οδηγούνται  απ’ ευθείας από την πλακέτα. 
 
Στοι χεί α : 
Τάση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων : 14 KV 
Χρόνος σπινθηρισμού : 8 sec 
Απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων : 4 mm

Ι ονι σμός 
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4.6 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
 
Θέ ση:  
 
Στερεωμένος στην βαλβίδα αερίου με 4 βίδες 
 
Δομή : 
 
Κορμός από πρεσαριστό χυτό αλουμίνιο 
Τουρμπίνα κατασκευασμένη από PA6 Polymer με 18 πτερύγια 
Κινητήρας με ηλεκτρονική μετατροπή 
Αντικραδασμική στήριξη 
Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα για την διαδικασία ανίχνευσης αλλαγής ταχύτητας 
 
Στοι χεί α : 
 
- Ηλεκτρική τροφοδοσία : 24 VDC (εύρος από17 έως 44 V DC) 
- Μέγιστη : ισχύς εισόδου  35 W 
- Μέγιστη ταχύτητα : 5400 rpm / min 
- Ταχύτητα ανάφλεξης : 3460 rpm / min 
- Ελάχιστη ταχύτητα  : 1800 rpm / min 
- + - πολικότητα τροφοδοσίας 
- Ανενεργή προστασία χαμηλής τάσης εάν U < 16 VDC 
- Ανενεργή προστασία υψηλής τάσης αν U > 46 VDC 
- PWM σήμα (Παλμική Διαμόρφωση εύρους) για την διαμόρφωση της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα  
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Λει τουργί α : 
 
Η ισχύς εξόδου είναι  ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα. Τα όρια λειτουργίας ( Pmin, Pnom, 
Pmax ) επι τυγχάνονται  από την ηλεκτρονική εντολή και  τις ταχύτητες περιστροφής του ανεμιστήρα. (Που ελέγχονται  
από το hall effect). 
 
Το hall effect είναι  ένας αισθητήρας ο οποίος στέλνει  στην πλακέτα με σήμα τετραγωνικής κυματομορφής, την συχνότητα 
η οποία είναι  ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα ( το πλάτος του σήματος  : 0-12v. 2 ωθήσεις ανά 
περιστροφή. 
 
 Ρεύμα 24 VDC τροφοδοτεί  τον ανεμιστήρα από τον κεντρικό πίνακα. Ο έλεγχος της ταχύτητας πραγματοποιείται  χάρη 
σε σήμα τετράγωνου κύματος, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί  στο επιστρεφόμενο σήμα. 

VENTURI 
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Πώς να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμι στήρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συχνότητα / Ισχύς

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

P (kw)

F 
(H

z) 18 kw
24 kw
30 kw
35 kw

 

Ο αισθητήρας hall effect στέλνει  στην πλακέτα με ένα τετράγωνο σήμα του οποίου η συχνότητα είναι  ανάλογη με την 
ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα. Για να μετρήσετε την συχνότητα είναι  δυνατό με ένα πολύμετρο.  
Βάλτε τα άκρα + και  – του πολύμετρου στον συνδετήρα του ανεμιστήρα στην πλακέτα (βλέπε εικόνα). 
 
Πολλαπλασιάστε την αξία σε Hz επί  30 για να πάρετε την ταχύτητα σε rpm / min 
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5.  ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α 
 

5.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 
 
Η ισχύς εξόδου είναι  ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής του ανεμιστήρα. Τα όρια λειτουργίας ( Pmin, Pnom, 
Pmax ) επι τυγχάνονται  από την ηλεκτρονική εντολή και  τις ταχύτητες περιστροφής του ανεμιστήρα. (που ελέγχονται  
από το hall effect). 
 
Ο καυσιγόνος αέρας περνά διάμεσω του venture και  δημιουργεί  μία υποπίεση 
στον αυχένα. Αυτή η υποπί εση προκαλεί  εισαγωγή αερίου μέσω του ανοίγματος του 
αυχένα. Η εισαγωγή αερίου συμβαίνει  στην έξοδο βαλβίδας αερίου. 
 
Η διακύμανση της ροής αέρα (που προκαλείται  από το σύστημα οδήγησης του 
ανεμιστήρα), οδηγεί  στην διακύμανση της υποπί εσης στην βαλβίδα αερίου. Η 
σερβορύθμιση της βαλβίδας αερίου ισορροπεί  την πίεση αερίου με την υποπί εση 
του αέρα και  έτσι  λοιπόν γίνεται  η διαμόρφωση της ποσότητας αερίου. 

Εί σοδος αερί ου 

Προς τον 
καυστήρα 

Μεί κτης Venturi 

Σερβορυθμι στής 

Ανεμι
στ ήρα
ς 

Ρύθμι ση αέρα 
αερί ου 
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5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Γενική λειτουργία 
 
Όταν ο θερμοστάτης χώρου είναι  (ΘΧ) ON και  αν ο λέβητας δεν είναι  σε λειτουργία ΖΝΧ, η 3οδη -11- 
μετακινείται  στην θέση κεντρικής θέρμανσης και  μετά από 7 δευτ. ξεκινά η αντλία -14-. 
Έπειτα μία εντολή ξεκινήματος δίνεται  στον ανεμιστήρα -28- και  στην βαλβίδα αερίου -5- . 
Ο καυστήρας -2- ανάβει  και  το ηλεκτρόδιο ιονισμού  -4- ανιχνεύει  την παρουσία της φλόγας.  
 
Το  NTC -21- που βρίσκεται  στην έξοδο του πρωτεύοντα εναλλάκτη , είναι  το μόνο NTC που 
ρυθμίζει  την ισχύ εξόδου του λέβητα, από μόνο του, ανάλογα με το επιλεγμένο σημείο ρύθμισης. Αυτό το 
σημείο ρυθμίζεται  μεταξύ 25 και  85°C και  διαμορφώνει  την ποσότητα αερίου μέσω της βαλβίδας -5-. 
 
Ο καυστήρας σβήνει  όταν : το NTC ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ > Από το σημείο ρύθμισης θέρμανσης + 4°C 
 
Η ταχύτητα της αντλίας -14- μπορεί  να ρυθμιστεί  σε δύο ταχύτητες. 
Για αποφυγή υπερβολικών αναφλέξεων του καυστήρα, υπάρχει  ένας χρονισμός κύκλου. 
Όταν ο καυστήρας σταματά από τον ΘΧ, υπάρχει  μία μετακυκλοφορία θέρμανσης. 
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ΟΧΙ  

 
ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εντολή του θερμοστάτη (αν υπάρχει) ή του διακόπτη θέρμανσης 

Τροφοδοτείται  η 3οδη στην θέση θέρμανσης  

Μετά απο 7 δευτ. Τροφοδοτείται  η αντλία Έλεγχος ροής νερού > 0,8 b 

Τροφοδοσία του ανεμιστήρα στην ταχύτητα ανάφλεξης 

Τροδοδοσία στην βαλβίδα αερίου 230 V DC 

Έλεγχος ιονισμού > 1 µA 

Ρύθμιση της ισχύος θέρμανσης απο το NTC θερμοκρασίας  

Κωδι κός 
σφάλματος E 
02 μετά απο 
40 δευτ.sec 

Κωδι κός 
σφάλματος A 
03 μετά από 2 
προσπάθει εςi

ng  

ΝΑΙ  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  
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5.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΝΧ 
 
Γενική λειτουργία  
 
Η παραγωγή ΖΝΧ έχει  πάντα προτεραιότητα από τον τρόπο ΚΘ. 
Η ελάχιστη ποσότητα ΖΝΧ είναι  2l/min; Πάνω από αυτό το ελάχιστο ο διακόπτης ροής -10-.γυρίζει  στο 
ΟΝ. 
Η 3οδη βαλβίδα -11- μετακινείται  στην λειτουργία ΖΝΧ. 
Η αντλία -14- ξεκινά, ο καυστήρας -2- ανάβει  και  η ρύθμιση ξεκινά. 
Αν η ισχύς που χρειάζεται  για να ζεστάνει  το ΖΝΧ είναι  κάτω από την ελάχιστη ισχύ, ο καυστήρας 
λειτουργεί  μεταξύ 0 και  ελάχιστης ισχύος. Αν η ισχύς που χρειάζεται  είναι  μεγαλύτερη των 8 kW, η 
ρύθμιση είναι  τύπου PID. Το  NTC -8-, στο άκρο του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας -9- είναι  το 
μοναδικό NTC που χρησιμοποιείται  για την ρύθμιση και  στέλνει  τις πληροφορίες σχετικά με την 
θερμοκρασία στο PCB. Κάθε 0,5 δευτ. Ο μικροεπεξεργαστής συγκρίνει  τις τιμές του  NTC -8- με 
την επιλογή ΖΝΧ. Αν η θερμοκρασία του NTC ΖΝΧ είναι  > στόχος ΖΝΧ + 4°C ο καυστήρας σβήνει  και  
ξαναξεκινά όταν το NTC ΖΝΧ είναι   < στόχος ΖΝΧ +2°C. 
 
Σε κάθε περίπτωση το NTC -21- που ελέγχει  την θερμοκρασία κατάθλιψης του πρωτεύοντος 
κυκλώματος , σταματά τον καυστήρα αν η θερμοκρασία είναι  > 78°C και  τον ξεκινά ξανά στους 74°C 
Σημείωση :  
 Περίπτωση 1 : Λέβητας σε θέση χειμώνα  
    Μετά από μία ζήτηση ΖΝΧ η 3οδη μένει  στην θέση ΖΝΧ μέχρι  να λάβει  μία εντολή από 
τον θερμοστάτη χώρου ή την λειτουργία κατά του κολλήματος. 
 Περίπτωση 2 : Λέβητας σε θέση καλοκαίρι  
    Μετά από μία ζήτηση ΖΝΧ η 3οδη μένει  στην θέση ΖΝΧ μέχρι  να λάβει  μία εντολή από 
την λειτουργία κατά του κολλήματος.  
 Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι  >75°C μετά από ένα κύκλο 
ΖΝΧ, ο ανεμιστήρας λειτουργεί  μέχρι  να πέσει  κάτω από 70°C. 
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ΟΧΙ
NO 

ΟΧΙ  

 
ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΡΟΠΟΣ ΖΝΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Έλεγχος ΖΝΧ ενεργός 

Τροφοδοσία 3οδης στην θέση ΖΝΧ 

Μετά από  7 δευτ. Τροφοδοτείται  η αντλία Έλεγχος πί εσης νερού > 0,8 b 

Τροφοδοσία ανεμιστήρα στην ταχύτητα ανάφλεξης 

Τροφοδοσία 230 V DC της βαλβίδας αερίου 

Έλεγχος ιονισμού > 1 µA 

Ρύθμιση από το NTC ΖΝΧ  

ΝΑΙ  

Κωδι κός 
σφάλματος 
μετα απο 40 

sec 

ΝΑΙ  

Κωδι κός 
σφάλματος  
A 03 μετα 

από 2 
προσπάθει ε

ς 
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5.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COMFORT  
 
Αυτή η λειτουργία επι τρέπει  μία γρήγορη τροφοδοσία ΖΝΧ στην επιθυμητή θερμοκρασία. Για να γίνει , το 
πρωτεύων κύκλωμα παραμένει  στην επιθυμητή θερμοκρασία ( επιλογέας ΖΝΧ ) ξεκινώντας από μία ζήτηση 
(βρύση ανοικτή).  
 
Η λειτουργία ενεργοποιείται  χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί  στην οθόνη. Η ενεργοποίηση 
ενδείκνυται  από την κίτρινη λυχνία, και  η θερμοκρασία ελέγχεται  από το NTC κατάθλιψης ως 
ακολούθως: 
 
Καυστήρας ON =  Ρύθμι ση ΖΝΧ – 15°C 
Καυστήρας OFF = Ρύθμι ση ΖΝΧ + 4°C  
 
Όταν ο λέβητας λειτουργεί  με αυτό τον τρόπο η οθόνη δείχνει  το “C”. Η λειτουργία Comfort έχει  
προτεραιότητα σε κάθε ζήτηση θέρμανσης από τον θερμοστάτη χώρου.  
 
Υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικοί  χρονισμοί :  
 
1. Ξεκινώντας από μία ζήτηση ΖΝΧ, ο πλακοειδής εναλλάκτης κρατιέται  ζεστός για 30 min  
 
2. Ξεκινώντας από μία ζήτηση ΖΝΧ, ο πλακοειδής εναλλάκτης κρατιέται  πάντα ζεστός. 
 
Η επιλογή 1 ή 2 γίνεται  χρησιμοποιώντας την σχετική παράμετρο στο μενού 3 γραμμή 3 0.  
 

Λυχνί α ένδει ξης Comfort 

Flow NTC 
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5.5 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Εάν ο επιλογέας ON/OFF είναι  στη θέση “ON”, η αντιπαγωτική λειτουργία είναι  πάντοτε ενεργή, 
ανεξάρτητα από άλλες ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία είναι  ενεργή ακόμη και  σε καλοκαιρινή θέση ή 
εμπλοκή λόγω απουσίας φλόγας (σφάλμα 03), αλλά εάν το μπλόκο του λέβητα είναι  λόγω υπερθέρμανσης, 
ο καυστήρας είναι  πάντοτε σβηστός.  
  
Ελέγχεται  από τον αισθητήρα κατάθλιψης NTC.  
Εάν το NTC κατάθλιψης στο πρωτεύων κύκλωμα κατέβει  κάτω από 8°C η αντλία λειτουργεί  για 2 
λεπτά και  η 3οδη βαλβίδα, στην διάρκεια αυτής της περιόδου, εναλλάσσει  μεταξύ των θέσεων θέρμανσης 
και  ζεστού νερού ανά 1 λεπτό. 
Μετά από  2 λεπτά κυκλοφορίας (σταθερά) μπορεί  να επαληθεύουν οι  ακόλουθες περιπτώσεις: 
Αισθητήρας NTSC κατάθλιψης > 8°C ο λέβητας σταματά. 
3°C< Αισθητήρας NTSC κατάθλιψης <8°C ακόμη  2 λεπτά κυκλοφορίας 
NTSC < 3°C ξεκινά ο καυστήρας στην ελάχιστη ισχύ (θέση θέρμανσης) μέχρι  η θερμοκρασία να φθάσει  
τους 33°C, ενώ μετά θα υπάρξει  μετακυκλοφορία  2 λεπτών. 
 
Αν ο αισθητήρας NTC κατάθλιψης παραμένει  μεταξύ του διαστήματος 3-8°C ο κύκλος των  2 λεπτών 
μπορεί  να επαναληφθεί   10 φορές το πολύ, και  μετά ο λέβητας θα ξεκινήσει  σε κάθε περίπτωση. Σε 
περίπτωση απαίτησης θέρμανσης ή ΖΝΧ η αντιπαγωτική λειτουργία σταματά αυτόματα.  

 

Αισθητήρας NTC κατάθλιψης 
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6.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 
6.1 ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΚΕΤΑ 

 
Θέ ση : Μέσα στο ηλεκτρικό κιβώτιο ( Κυρίως Πλακέτα + Πλακέτα  
Οθόνης) 
 
 
-1- Συνδετήρες NTC  
-2- Συνδετήρες Οθόνης 
-3- EEPROM 
-4- Τροφοδοσία 24 VDC  
-5- Συνδετήρας ανεμιστήρα 
-6- Ανίχνευση φλόγας cosse 
-7- Ασφάλειες προστασίας (2) 2 A 230 V  
-8- Συνδετήρας 230 V  
-9- Βοηθητικό 230 V 
-10- Συνδετήρες ενεργοποιητών 230 V 
-11- Συνδετήρας χρονοδιακόπτη 
-12- Συνδετήρας Θερμοστάτη χώρου 
-13- Συνδετήρας χειριστηρίου αποστάσεως 
-14- Συνδετήρας θέρμανσης δαπέδου 
-15- Δεν χρησιμοποιείται  
 
 

Δεν υπάρχει  ασφάλεια στην μεριά των 24 V . Υπάρχει  ηλεκτρονικό 
κύκλωμα ασφαλείας. components. 

2 

4 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 

3 

1 
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6.2 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  
 
Τοποθετημένο μέσα στο κιβώτιο 
 
Αυτή η πλακέτα PCB επι τρέπει  την ασφάλιση της σχέσης μεταξύ της κυρίως πλακέτας PCB, της αντλίας και  
της βαλβίδας αερίου. 
 
 
Περι γραφή 
 

-1- Συνδετήρας βαλβίδας αερίου 
-2- Συνδετήρας της κυρίως πλακέτας PCB 
-3- Συνδετήρες αντλίας  

 
 
 
 
 
 
 
6.3 Οθόνη 
 
Στερεωμένη με 2 βίδες στο κάλυμμα 
 
Αυτή η πλακέτα PCB περιλαμβάνει τα ποτενσιόμετρα τοποθετήσεων των 
κυκλωμάτων θέρμανσης και ΖΝΧ, και την οθόνη με τα πλήκτρα ρύθμισης. 
 
 

Η σύνδεση με το PCB ασφαλίζεται με αγωγό 4 καλωδίων. 
 
 
 
 

3 

1 

2 
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7.  ΡΥΘΜΙ ΣΕΙ Σ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ Σ  
 

Menu 1 : Λίστα ιστορικού τελευταίων 10 
σφαλμάτων 
Menu 2 : Κατάσταση λέβητα 
Menu 3 : Ρυθμίσεις λέβητα 
Menu 4 : Ρυθμίσεις τρόπου θέρμανσης 
Menu 5 : Τρόπος ελέγχου ποσότητας καύσης 
Menu 6 : Τοποθετήσεις εξωτερικής ρύθμισης 
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7.1 Οδηγός πλοήγησης στα μενού 
 
Για πρόσβαση στα μενού : Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα   – 
και + για πέντε δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού 1 στην οθόνη 
για 3 δευτερόλεπτα και μετά οι πληροφορίες του που αφορούν το 
μενού ..  
 
Αλλαγή μενού: Πιέστε το πλήκτρο  « Menu ». Εμφανίζεται για 3 
δευτερόλεπτα ο αριθμός του μενού και μετά η αναλυτική αναφορά 
του μενού. 
  
Απεικόνιση των παραμέτρων μέσα σε ένα μενού : Πιέστε το  
πλήκτρο + ή – για να εμφανιστεί η κάθε παράμετρος.  
 
Τροποποίηση των παραμέτρων : Πιέστε το πλήκτρο « setting » 
και μετά πιέστε το + ή το – για να αλλάξετε τις παραμέτρους.  
Μετά από αυτό πιέστε το πλήκτρο  « setting » για να 
επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Είναι μόνο για τα μενού 3 & 4. 
 
Επαναφορά εργοστασιακών « ρυθμίσεων » : Πιέστε τα 
πλήκτρα « setting» και + για 5 δευτ. μόνο για τα μενού  3 και 4.  
Η οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας CM.  Μετά από αυτό η πίεση 
του πλήκτρου « Menu » επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού. 
Επαναφορά της λίστας ιστορικού σφαλμάτων στο μενού 1 : 
Πιέστε τα πλήκτρα « setting » και + για 5 δευτ. στο μενού 1.  Η 
οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας CM. Μετά από αυτό η πίεση του 
πλήκτρου « Menu » επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού. 
 
Κάθε πίεση στα πλήκτρα ή τους επιλογείς ανάβει την οθόνη για 
30 δευτ. μετά το τελευταίο πάτημα. 
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7.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Menu”Καταγραφή σφαλμάτων” 
 
Η ιστορική λίστα των 10 τελευταίων σφαλμάτων εμφανίζεται αναβοσβήνοντας στην οθόνη του λέβητα.  
 
 
1α & 2α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας 

1 0 Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο σφάλμα που συνέβη 
1 1 Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο αλλά ένα σφάλμα που συνέβη 
1 ..   
1 9 Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο σφάλμα που συνέβη πριν το προηγούμενο  

 
 
7.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου MENU « Κατάσταση λέβητα » 
 
Αυτό το μενού δείχνει την κατάσταση του λέβητα. 
 

1α & 2α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας 
2 0 Από 00 ως 99 Έκδοση λογισμικού της κάρτας PCB 
2 1 Από 00 ως 99 Έκδοση λογισμικού της κυρίως PCB 
2 2 4 : συμπύκνωσης Έκδοση εξόδου καυσαερίων 
2 3 0 : Όχι 

1 : Ναι 
Απαίτηση θερμοστάτη χώρου (RT) 

2 4 0 : Θέση ζεστού νερού 
1 : Θέση θέρμανσης 

Θεωρητική θέση 3οδης 

2 5 Αξία από   00 ως 99 Τιμή αισθητήρα ΖΝΧ NTC 
2 6 Αξία από   00 ως 99 Τιμή NTC μπόϊλερ 
2 7 Αξία από   00 ως 99 Τιμή NTC κατάθλιψης 
2 8 Αξία από   00 ως 99 Τιμή NTC επιστροφής 
2 9 Αξία από   00 ως 99 Τιμή εξωτερικού 
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7.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Menu « Επιλογές λέβητα » 
 
Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση του λέβητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1α & 2α 
ψηφία 

3α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή 
ρύθμιση  

3 0 0 : Μόνιμη 
1 : 30 min μόνο Η λειτουργία Comfort πάντοτε ενεργοποιημένη ή για μόνο 30 λεπτά   3 0 0 

3 1 0 : Όχι 
1 : Ναι 

Ο λέβητας εφοδιασμένος με θερμοστατικό κιτ. 
Η ρύθμιση ΖΝΧ στους  60°C. 3 1 0 

3 2 
1 : Ναι στον τρόπο 

θέρμανσης 
2 : Όχι 

Ο λέβητας εφοδιασμένος με χρονοδιακόπτη στον πίνακα. 3 2 3 

3 3 -- 
 Δεν χρησιμοποιείται -- 

3 4 0 : Όχι 
1 : Ναι 

Ο λέβητας εφοδιασμένος με CELECTIC 
Η ρύθμιση ΖΝΧ στους  65°C 3 4 0 

3 5 -- Δεν χρησιμοποιείται  

3 6 0 έως 2 sec ανα 
βήμα 0,1 sec 

Καθυστέρηση του διακόπτη ροής ΖΝΧ (χρόνος πριν την ανίχνευση ΖΝΧ 
για αποφυγή προβλημάτων από υδραυλικά πλήγματα)  3 6 0 

3 7 -- Δεν χρησιμοποιείται -- 
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7.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου Menu “Ρυθμίσεις θέρμανσης του λέβητα” 
 
Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση του λέβητα στην θέρμανση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1α & 2α 
ψηφία 

3α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή 
ρύθμιση  

4 0 0 : Όχι 
1 : Ναι Σταμάτημα αντλίας 4 0 1 

4 1 0 : Υψηλή ταχύτητα 
1 : Προσαρμοζόμενη Ταχύτητα αντλίας 4 1 1 

4 2 Από 0 ως 5 λεπτά σε βήμα  ½  min Διάρκεια μετακυκλοφορίας της αντλίας 4 2 1.0 
4 3 -- Δεν χρησιμοποιείται  

4 4 Τιμή από  50 έως 80 Μέγιστη θερμοκρασία κατάθλιψης 
θέρμανσηςσε °C 4 48 0 

4 5 Τιμή από  25 έως 50 Ελάχιστη θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης σε 
°C 4 5 3 5 

4 6 -- Ανενεργό   
4 7 -- Δεν χρησιμοποιείται -- 
4 8 Από   0 έως 7 λεπτά σε βήμα ½ min  Καθυστέρηση ΚΘ  4 8 2.5 

4 9 Αξία από το βήμα 0 ( P mini) στο βήμα 10  
10 (P maxi) 

Οριοθέτηση μέγιστης ισχύος ΚΘ από το P mini 
έως P max 4 9  0 
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7.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5ου Menu « Τρόπος ελέγχου ρυθμού καύσης» 
 
Αυτό μενού επιτρέπει τον έλεγχο του ρυθμού καύσης στην μέγιστη και ελάχιστη ισχύ.  
 
 
 
 
 

1ο 
ψηφίο 

2ο 
ψηφίο 

3ο & 4ο 
ψηφίο 

Τομέας 

5  -  - - Τρόπος ελέγχου ποσότητας κάυσης OFF 

5 

 

7 0 

Άνοιγμα του ελέγχου ποσότητας καύσης στην μέγιστη ισχύ.  
 

Η κεντρική θέρμανση φθάνει την μέγιστη ισχύ που επιλέγεται στο μενού  4. Η θερμοκρασία της 
κεντρικής θέρμανσης επιδυκνείεται σε βαθμούς Κελσίου. 

Το 2ο ψηφίο ότι ο έλεγχος ποσότητας καύσης είναι στην μέγιστη ισχύ  

5 
 

7 0 
Άνοιγμα του ελέγχου ποσότητας καύσης στην ελάχιστη ισχύ  

Η θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης επιδυκνείεται σε βαθμούς Κελσίου.. Το nd ψηφίο 
επιδυκνείει ότι ο έλγχος ποσότητας κάυσης είναι στην ελάχιστη ισχύ  

   Σβήνετε τον έλεγχο ποσότητας καύσης με πίεση του πλήκτρου « Menu » 
 
Κλείδωμα συνθηκών του τρόπου ποσότητας καύσης: 
 

- Ο λέβητας σε κατάσταση αναμονής 
- Ο λέβητας σε κατάσταση εμπλοκής  
- Μετά από επαναφορά ή αποτυχία τροφοδοσίας  
- Τέλος κατάστασης εάν ο χειριστής φύγει από το μενού 5 
- Μετά από 5 λεπτά δεν γίνουν άλλες κινήσεις στο πληκτρολόγιο  
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7.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6ου Menu « Αυτόματη ρύθμιση θέρμανσης » 
 
Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθιση των παραμέτρων της εξωτερικής θερμορύθμισης. 
 
 
 
 
 

1α & 2α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή ρύθμιση  

6 0 0 : Ναι 
1 : Όχι  Τοποθετημένος εξωτερικός αισθητήρας 6 0 1 

6 1 0 : χωρίς αισθητήρα 
1 : με εξωτερικό αισθητήρα Regulation 6 1 1 

6 2 Από  0,3 έως 3   Καμπύλη γωνία (βλέπε πίνακα A) 6 2  2 
6 3 Από 0 έως 20 Παράλληλη ανύψωση (βλέπε πίνακα B) 6 3  0 
6 4  Δεν χρησιμοποιείται  
6 5  Δεν χρησιμοποιείται  
6 6  Δεν χρησιμοποιείται  
6 7  Δεν χρησιμοποιείται  
6 8  Δεν χρησιμοποιείται  
6 9  Δεν χρησιμοποιείται  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
 

Το PCB έχει κατασκευαστεί ώστε να διαχειρίζεται την παράμετρο ενός εξωτερικού 
αισθητήρα. Σε αυτή την περίπτωση το μενού 6  είναι για τις ρυθμίσεις όλων των 
παραμέτρων λειτουργίας. 
Αυτό το μενού επιτρέπει στον επαγγελματία ώστε να ρυθμίσει τις παραμέτρους του 
εξωτερικού αισθητήρα του λέβητα. (βλέπε λεπτομέρειες στην παράγραφο 
ρυθμίσεων). 
Με αυτές τις ρυθμίσεις, το microcontroler υπολογίζει την θερμοκρασία της 
κατάθλιψης του θερμικού εναλλάκτη ώστε να επιτευφχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία δωματίου.  
 
Δύο ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες : 
 

A. Ρύθμιση της γωνίας καμπύλης  
 
Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία καμπύλης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θερμοκρασία 
εξόδου σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
  
 
Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τον τύπο θέρμανσης που εφαρμόζεται  
 
Βλέπε πίνακα A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Καμπύλη 
Σώματα κονβένκτορες 2.5 to 3 
Χαλύβδινα σώματα (χωρίς λέβητα συμπύκνωσης) 1.5 to 2 
Υπερδιαστασιλογημένα σώματα (με λέβητα συμπύκνωσης) 1 to 1.2 
Θέρμανση δαπέδου 0.3 to 0.5 

Πί νακας A 
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Μπορείτε να οριοθετήσετε την μέγιστη θερμοκαρσία εξόδου από το μενού 4 γραμμή 44. 
 

B. Ρύθμι ση της παράλληλης μετακί νησης 
 
Αυτή η ρύθμιση επι τρέπει  την προσαρμογή της θερμορύθμισης ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και  ειδικά ανάλογα με 
την θερμομόνωσή του: 
 
Όσο πιό μεγάλη είναι  η παράλληλη μετακίνηση τόσο πιο υψηλή θα είναι  η θερμοκρασία εξόδου. 
 
Αυτή η παράλληλη μετακκίνηση μπορεί  να τοποθετηθεί  από 0 έως 20 στο μενού 6.  
 
 
 
Μετα την πρώτη περίοδο θέρμανσης μπορούμε να προσαρμόσουμε την καμπύλη ακριβώς στις ανάγκες του κτιρίου 
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό γωνίας καμπύλης και  παράλληλης μετακίνησης.  
 
 
 
Για παράδειγμα :  
 
Όταν η θερμοκρασία του σπιτιού είναι πού υψηλή κατά την διάρκεια των ‘ κρύων ημερών’ και πολύ χαμηλή κατά την 
διάρκεια των ‘ζεστών ημερών’ μπορούμε να διαλέξουμε μία χαμηλότερη καμπύλη και να ανεβάσουμε την παράλληλη 
μετακίνηση (για παράδειγμα 10°C). Στην περίπτωση αυτή αυξήσαμε την θερμοκρασία στο σπίτι για τις ‘ζεστές 
μέρες και μειώσαμε την θερμοκρασία για τις ‘κρύες μέρες’.    
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Για να τοποθετήσετε τον εξωτερικό αισθητήρα δείτε αυτή 
την εικόνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πώς να συνδέσετε τον εξωτερικό αισθητήρα στο PCB :  
 
Ο εξωτερικός αισθητήρας πρέπει να συνδεθεί στον συνδετήρα Β 
 
Ο συνδετήρας D πρέπει να τοποθετηθεί στο κυρίως PCB του 
λέβητα. 
 
Ο συνδετήρας A χρησιμποιείται στην περίπτωση σύνδεσης με ένα 
χειριστήριο αποστάσεως όπως το « Clima Manager ». 
 
Ο συνδετήρας C είναι μόνο μία επαφή για μία εξωτερική εντολή 
(δεν χρησιμοποιείται) 
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8. ΑΝΑΚΡΙ ΒΗΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση προβλήματος, ή όταν ο λέβητας πρέπει  να εμφανίσει  ένα μήνυμα, η οθόνη αναβοσβήνει  2 ψηφία. 
 
Εμφανίζεται  το “A” στην οθόνη, ο λέβητας μπλοκάρει  και  ανάβει  το κόκκινο φωτάκι  (28) για τα σφάλματα 01, 03, 36, 37, 39, 40, 41. 
 
Για να επεναφέρετε το σύστημα πι έστε την κόκκινη ένδειξη (28). 

D 
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Ενδείξεις σφαλμάτων 
 

Κωδικός 
σφάλματος Ενδείξεις σφαλμάτων Πληροφορίες 

A 01 Εμπλοκή υπερθέρμανσης  
A 03 Mise en sécurité par défaut d’allumage  
A 36 Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων  
A 37 Σφάλμα κυρίως  PCB   
A 39 Σφάλμα Microcontroler N°1   
A 40 Σφάλμα Microcontroler N°2   
A 41 Σφάλμα στον ανεμιστήρα  
E 02 Προστασία κυκλοφορητή  
E 04 Επανεκίνηση λόγω μη ανίχνευσης φλόγας  
E 05 Αντιπαγωτικό σύστημα , Αντλία ON  
E 06 Αντιπαγωτικό σύστημα , Αντλία και καυστήρας ON  
E 07 Απουσία κυκλοφορίας στο πρωτεύον κύκλωμα  
E 08 Απουσία νερού στο πρωτεύον κύκλωμα  
E 09 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα ΖΝΧ  
E 10 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ΖΝΧ  
E 11 Ανοικτό κύκλωμα διακόπτη ροής  
E 12 Βραχυκύκλωμα διακόπτη ροής  
E 13 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα επιστροφής  
E 14 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα επιστροφής  
E 15 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα περιβάλλοντος  
E 16 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα περιβάλλοντος  
E 18 Ανύψωση φλόγας  
E 20 Ανίχνευση φλόγας με τη βαλβίδα αερίου κλειστή  
E 22 Σφάλμα στον πιεσοστάτη καυσαερίων   
E 25 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα μπόιλερ  
E 26 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα μπόιλερ  
E 27 Σφάλμα θέρμανσης μπόιλερ  
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E 29 Αισθητήρας χώρου ανοικτός  
E 30 Αισθητήρας χώρου κλειστός  
E 33 Θερμοστάτης θέρμανσης δαπέδου ανοικτός  
E 34 Ανοικτό κύκλωμα αιθητήρα καυσαερίων   
E 35 Βραχυκύκλωμα αιθητήρα καυσαερίων   
E 36 Πολύ υψηλή θερμοκρασία καπνοδόχου  
E 37 Πρόβλημα επικοινωνίας με το κυρίως PCB  
E 38 Πιεση του reset 5 φορές σε 15 λεπτά  

 
 

9.  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙ ΟΥ 
 
Μετατροπή από G20 σε  G31.  
Είναι  απαράιτητη η τοποθέτηση του διαφράγματος μεταξύ της βαλβίδας αερίου και  του βραχίονα αέρα αερίου.  
Μετά την μετροπή, κάντε έναν έλεγχο του λέβητα στο μενού 5 ( βλέπε παράγραφο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και  ρυθμίστε την αξία του CO2 ( βίδα 50) στο 10 % +/- 0,2 %.    
Μετατροπή από G31 σε  G20   
Είναι  απαράιτητη η απομάκρυνση διαφράγματος μεταξύ της βαλβίδας αερίου και  του βραχίονα αέρα αερίου.  
Μετά την μετροπή, κάντε έναν έλεγχο του λέβητα στο μενού 5 ( βλέπε παράγραφο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και  ρυθμίστε την αξία του CO2 ( βίδα 50) στο 9,2% +/- 0,2 %.    
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10.  ΕΠΙ ΛΟΓΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
 
Έχουν σχεδιαστεί  μία σειρά από αξεσουάρ ώστε να εξασφαλίζεται  περισσότερη άνεση. 
Για να απολοποιηθεί  ή σύνδεση, τα αξεσουάρ σχεδιάζονται  ώστε να συνδέονται  απ’ ευθείας στους συνδετήρες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κύκλωμα. 
 
 
10.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
 
Ο πίνακας ελέγχου μπορεί  να εφοδιαστεί  με έναν προγραματιστή ώστε να ξεκινάει  και  να σταματάει  την κεντρική θέρμανση.  
Μπορεί  να είναι  μηχανικός ή ψηφιακός 
Ο πριγραμματιστής συνδέεται  στο κυρίως ΡCB στην σύνδεση που έχει  κυκλωθεί  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σετ μηχανικού προγραμματιστή 
ref : 1313536 

Σετ ψηφιακού προγραμματιστή : 
1313542 
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Εγκατάσταση προγραμματι στή 
 
1 – Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο κάλυμμα και  μετά το πλαστικό κάλυμμα του πίνακα (fig 

STM P0071) 

2 – Βγάλτε τα 4 καλώδια (fig STM P0072) 

3 – Συνδέστε τον προγραμματιστή  
Μηχανικό μοντέλο (fig STM P0073)  
Κόκκινο καλόδιο επαφή 1 
Μαύρο καλόδιο   επαφή 2     Μπορούν να  
Μαύρο καλόδιο   επαφή 3     αντιστραφούν 
Γκρι  καλόδιο       επαφή 5 
Ψηφιακό μοντέλο  (fig STM P0074) 
Κόκκινο καλόδιο επαφή 1 
Μαύρο καλόδιο   επαφή 2 
Γκρι  καλόδιο       επαφή 3 
Το δεύτερο μαύρο καλόδιο δεν συνδέεται  

4 – Αποσυναρμολογήστε τον προγραμματιστή με τον αντίθετο τρόπο (fig STM 
P0074) 
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10.3 CLIMA MANAGER 
 
 Το σύστημα Clima manager είναι  όπως ένας εξωτερικός πίνακας. 
 Επι τρέπει  : 
 - να οδηγείται  ο λέβητας με τις ρυθμίσεις ΖΝΧ και  θέρμανσης 
 - να είναι  θερμοστάτης χώρου με εβδομα 
                        διαίο προγραμματισμό 
                     Η σύνδεση στον λέβητα γίνεται  με 2  
                     καλόδια. 
 

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας 

Reset 

Διακόπτης  ON / 
OFF Επιλογή τρόπου 

Αυτόματη ή χειροκίνητη 
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10.8 ΚΙΤ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ανάλογα με τις χώρες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1 : Στερεώστε το στήριγμα κρέμασης και  το κιτ προεγκατάστασης σύμφωνα με την χάρτινη φόρμα εγκατάστασης 
2 : Συνδέστε τις σωληνώσεις στις βάνες. 
3 : Πρίν να εγκαταστήσετε τον λέβητα,  αφαιρέστε το κατωτερο μέρος του κιτ ώστε να χαλαρώσετετε τις βάνες, βλέπε οδηγίες παρακάτω: 

 
1 – Ξεσφίξτε το παξιμάδι  πίσω από στήριγμα 2 – Αφαιρέστε τις δύο βίδες  από μπροστά και  τραβήξτε το κάτω         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 : Συνδέστε το κι  προεγκατάστασης στον λέβητα  

¼ ball valves 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (20) ΑΕΡΙΟ (22)              ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (24) 
 
 
 ΕΞΟΔΟΣ ΖΝΧ (21) ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ  (23) 


